
Styrning av bommar
Allmänt

För att grindsystem ska vara kompatibelt med 
Net2 måste du kunna initiera öppningssekvensen 
genom att genomföra eller bryta en loop över 
grindkontrollens ingångsterminaler. Alla andra 
grindfunktioner (t ex öppningstid, återlåsning, 
säkerhetsåsidosättning etc) måste hanteras av 
grindkontrollen.

I de flesta bommar beskrivs denna utlösningssignal 

Automatikskåp
Relä 1 (relay1) anslutet för att vid 
en slutning aktivera bommen/

grinden.
Dörröppningstiden i Net2 

inställd på 1sek.

Vissa automatikskåp håller bommen/grinden aktiverad så länge den styrande signalen är aktiv, i ett sådant 
läge kan funktionen "Låt dörren vara olåst under" i Net2 användas.

som en tillfälligt torr kontakt. En kort tid (1 s) anges
 för att låta grindkontrollen slutföra sin operation 
utan att störas av andra inmatningar.

Relä 1 har denna typ av ingång, däremot har den inte någon annan kontrollpåverkan.
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